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) LABORATORIA BADAWCZE Z 3
LAJSKI: g’,//:\\\\}
05-119 Legionowo, ul. Kokcielna 22 mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka AR eaoauia
FILIA POLUDNIE:
. AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 101/08/2017/M/5
| Zleceniodawea: Pomp 4 Eko Sp. zo.0. 01-919 Warszawa ul. Wélczynska 321
- B -~ !
Zlecenie Nr: 101/08/2017 |
(A)- metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik moima wykorzystat do oceny zgednoSci w obszarze regulowanym prawnis)
(Ae)-metodyka akredy z Y, yjna o ile prawo tak stanowi (wynik moZna wykorzystac do oceny zg iw g ym pl ).
(An)- dyka akradyt % zna do referencyjne] (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny Y. ! p
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
- dyka nieakredy Podwy Y
N - wynik niszgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratarium JARS sp. z 0.0.
Punkt poboru: Kurek czerpalny - sanitariat
Przedmiot badania: || Woda przeznaczona do spozycia o a a i
Adres pobrania: 05-806 Komoréw, ul. M. Dabrowskiej
Miejsce pobrania: Szkota Podstawowa
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgeia: brak danych
Temp. pobranej probki: 18,9 °C
Data i godzina: 04-08-2017 09:20
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 . - , . i
Transport prébek: ~ JARS Sp. z 0.0. Préblobiorca: Ozdarski Kazimierz
Numer probki:  2345/08/17 Ocena prébki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badad: ~ 04-08-2017 Data zakoficzenia badan:  07-08-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg ‘Wymagania ‘Wynik / Niepewno§é** N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
Liczba Clostridium perfringens jik/100ml | (A) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z MZ-2 0
LI, |lacznie ze sporami dnia 13.11.2015 (Dz. U. 2015 poz. 0
1989)
Liczba enterokokdw jik/100ml | (A) PN-EN 1SO 7899-2:2004 MZ-2 0
LE | (paciorkowcs katowe) o
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
Ogblna liczba mikroorganizméw jik/iml | (A) PN-EN ISO 6222:2004 MZ-2 0
Lr. |w222°Cpo72h l
MZ-2 - wymagania wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okre§lonymn powyzej.
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** - niepewnosé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok, 95% | wpdlczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnodci pobierania préhek)

Wyniki slg wyla do 1 probek . Niepewnosé wynikdw podaje sig w sy i, gdy ma to dia i wynikéw badar lub 2 wyspecyfik ymi

wartosciami granicznymi oraz kiady ¢ jest to w uzgodniani z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilodci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W clagu 14 dni od otrzymania sprawozdanla z badar Klient ma prawo do reklamacji.
|

Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zlecenlodawea Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL. - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Konlec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wymk. o Zatwierdzik: Podpisano:
08-08-2017 wsﬂﬁﬁiiﬁma;;iﬁqg;ﬂdifﬁ? l:;'.ihob. Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elekironicznym
Sebastian Stolorz O RV AR O W

101/08/2017/M/5 Strona 2
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JANS 5p.zo.0.
Corsk LABORATORIA BADAWCZE =Sl <
03-119 Legionowo, ul. Koécielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka AN BADANIA
FILIA POLUDNIE:
. AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 101/08/2017/M/4

Zleceniodawca: Pomp 4 Eko Sp. zo.o. 01-919 Warszawa ul. Wélczyfiska 321 -
| Ziecenie Nr: 101/08/2017 o

Ay~ dyka akredytowana; ref yina - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)metodyka akredytowana z lasty yina oife prawo tak stanowi (wynik moina w' & do oceny ] regul y

(Ar) - matodyka akredy do yjnej (wynik mona wykorzystat do oceny i w ob p

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - metodyka nisakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

{W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny - sanitariat

Przedmiot badania: | Woda przeznaczona do spozycia

Adres pobrania: 05-806 Nowa Wies, ul. Glowna

Miejsce pobrania: | Szkota Podstawowa

Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa

Rodzaj ujecia: | brak danych

Temp. pobranej prébki: 19,6 °C

Data i godzina: ‘ 04-08-2017 09:40

Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 L .

Transport prébel: JARS Sp. zo.0. Prdbkobiorea: Ozdarski Kazimierz

Numer prébki:  2344/08/17 Ocena probki:  bez zastrzezeh

Data rozpoczgcia badafi: ~ 04-08-2017 Data zakoficzenia badan:  06-08-2017

Lab. Badany parametr Jjom. Metadyka badania wg ‘Wymagania Wynik / Niepewno§é**
Liczba bakiterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
Liczba Escherichia coli Jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0

MZ-2-w ia wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okre§lonym powyzgj.
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** - niepewno$é razszerzana wyniku przy poziomie ufnesci ok. 95% i wpotczynnil ia k=2 {nie . 1

gdnia niep p via probek})

Wyniki odnosza sle wytacznie do ych prébek . Niepewnost wynikéw podaje sig w sytuad)i, gdy ma to znaczenle dla miarodajnoscl wynikéw badar lub zgodnoscl
warto$ciami granicznymi oraz kisdy jesttow ieniach z

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilodci: 1 szt i baz pisemnsj zgody laboratorium nie moze byc powielane inaczej, jak tylko w catodci.
W clagu 14 dni ad otrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawa do reklamacli.
1

2 "

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zieceniodawca

Kopla egz. Nr 1 - Archlwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Myslowice, P - Pomiar in situ

Konlec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wymk. o Zatwierdzil: Podpisano:
08-08-2017 N1 Hasmer dnna - Spec da gralig slovs. Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Sebastian Stolorz BT AR
[101/0812017/M/4 Strona 2




JARS
u
JARS 5p.z 0.0,
sk LABORATORIA BADAWCZE
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
FILIA POLUDNIE: .
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 101/08/2017/M/1
Zleceniodawca: Pomp 4 Eko Sp. zo.0. 01-919 Warszawa ul. Wélczyniska 321 N
)
Zlecenie Nr: 101/08/2017
(A)- dyka akredy 3 refe yina - o ile prawo tak stanowi {(wynik moina wykorzystaé do oceny zgodnosci w gul Wm p ie}
(A} hyk y z ¥ T oite prawo tak stanowi (wynik moina wykorzy do oceny zg i w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - d krodyt , 10 zna do reft jnej (wynik moina wykorzysta¢ de ocany zgodnosci w ¢ [ n i
*{A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - maetodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami -
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS Sp. Z0.0.
Punkt poboru: Kurek czerpalny
Przedmiot badania: a | Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-806 Komor6w, Turystyczna 2
Migjsce pobrania: SUW Komoréw
Pochodzenie wody: Suw
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej prébki: 10,4 °C
Data i godzina: | 04-08-2017 08:30
Pobranie prébek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 A Ozdarsi .
Transport prébek: JARS Sp. zo.a. Prébkobiorca: Kazimierz
Numer prébki:  2341/08/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badafi:  04-08-2017 Data zakonczenia badan:  06-08-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg ‘Wymagania ‘Wynik / Niepewno§é** N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
Liczba enterokokow jt/100ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-2 0
LL |{(paciorkowce katowe) 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LE 0
MZ-2 - wymagania wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia = dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okre$lonym powyzej.

101/08/2017M/1 Strona 1 ]




** . niepewnost rozszerzona wyniku przy poziomle ufnaset ak. 85% i wpétezynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

Wynlki od 3 slg wytacznie do badanych probek . Niep Y podaje sig w sytuac]i, gdy ma to zr fe dla jnogci wynikéw badan lub zgodnoscl
tami gi i oraz kiedy 6 jest lo w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki baden probek w iloci: 1 szt i bez pisemnsej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jek tylko w catosei.

W ciggu 14 dnl od otrzymanla sprawozdania z badan Klient ma prawo do rektamacji.

z FIPEMY ¥

Uwagi:
Sprawozdania sporzadzono w 1 egz. EgzNr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badaf: LE - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Konlec Sprawozdanla
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
08-08-2017 N1 Hauzer Anna - Specj.ds.analiz mikrob.

Daradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sebastian Stolorz l" “"“

101/08/2017/M/1 Strona ZJ
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) =4 ;E‘\\\://E : IRE’!Z: P e
JARS Sp.x 0.0,
LABORATORIA BADAWCZE N
LAJSKE: 4,,//:\\ &
05-119 Legionowa, ul, Koéciclna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka MRS
FILIA POLUDNIE:
) AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 wow.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 101/08/2017/F/4
i Zleceniodawca: Pomp 4 Eko Sp. zo.0. 01-919 Warszawa ul. Wélczyriska 321
| e e
l Zlecenie Nr: 101/08/2017
(A}~ metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi {wynik mozna wykorzystaé do oceny i w ob ym pl ie)
(Ae)}metody kredy F4 elastycznegu referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
{Ar}-r d kredyt do vinej {wynik mozna wykorzystat do oceny zgodnosci w ragul
*(A) - metodyka akredytuwana Podwykonawcy
N - wynik nlezgodny z wymaganiami
{W) - norma wycofana przez PKN - metod: a w Lab JARS sp. zo.a.
Punkt poboru: Kurek czerpalny - sanitariat
Przedmiot badania: | Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-806 Nowa Wies, ul. Gléwna
Miejsce pobrania: Szkola Podstawowa
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: ‘ 19,6 °C
Data i godzina: ‘ 04-08-2017 09:40
Pobranie prébek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 . . .
Transport probek: JARS Sp. z 0.0 Prébkobiorca: Ozdarski Kazimierz
Numer prébki: ~ 2344/08/17 Ocena prébki:  bez zastrzezefi
Data rozpoczecia badef:  04-08-2017 Data zakoficzenia badan:  11-08-2017
Lab. Badany parametr jom, Metodyka badania wg ‘Wymagania ‘Wynik / Niepewno§¢** N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN IS0 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 MZ-2 <0,13
LK ’
0,50
Metnosé NTU {A) PN-EN ISO 7027:2003 (W) Mz-2 0.32
LK ’
1,0 +0,05
pH - (A) PN-EN 1SO 10523:2012 MZ-2 7.0
P f
65-9,5 .2
Przewodnoéé elektryczna uS/em {A) PN-EN 27888:1999 (automatycona MZ-2 490
P wiagciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 425
0-2500
Liczba progowa smaku TFN {A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
‘1)1/08/2017/FI4 Stona 1




MZ-2- W ia wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 7. (Dz. U. 2015 poz. 1985)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okrelonym powyzej.

* _ nigpewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 85% i wpdlczynniku ro:

ia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

Wyniki odnosza sig wytgcznle do b ych probek . Niep $¢ wynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to zr ie dla miarodajnosci wynikéw badari lub 2g Sci
iami i oraz kiedy 16 jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanis zewlera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byt powislane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania Z badan Klient ma prawo do rekiamacji.

Z Wyspecy Y

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zlecenindawca

Micjsce wykonywania badan: LL. - Eajski, LK- Mystowice, P - Pomiar in situ

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
~ F6 Glod Natalia - Kier.Prac. Analiz Klasycznych "
11-08-2017 L1 Mendel Jaoek - Koordynator ds.Porbkobrania Doradca Analityczny

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sebastan Stoloz IR e i e

M5 Trela Zbignigw - Kier.Prac.Oznacz. Metali

101/08/2017/F/4 Strona 2
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JARS Sp.z0.0.
. LABORATORIA BADAWCZE =S <
AANNG
05-119 Legionowa, ul. Koécielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ”'/:,/ﬂ\“\“ BADANIA
FILIA POLUDNIE: AB 1085
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 101/08/2017/F/5
Zleceniodawea: Pomp 4 Eko Sp. z o.;)-l-;l 9_Wnrszawa ul. W_élczyﬁska 321 _ - ]
e =
Zlecenie Nr: 101/08/2017
(A)- metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna w do oceny zg iw gul ym prawnie}
{Ae)metodyka akredy 2z zaki Y go, reft yjna o ile prawe tak stanowl (wynik mozna wykorzy do oceny i w obszarze reg ym pt )
(Ar)~ dyka akredy do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w n ym prawnie)
"(A)- kredy Podwy Y

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. 2 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny - sanitariat
| Przedmiot badania: [ Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-806 Komordéw, ul. M. Dgbrowskiej
Miejsce pobrania: Szkola Podstawowa

Pochodzenie wody: | sie¢ wodociggowa -

Rodzaj ujecia: brak danych

Temp. pobranej probki: 18,9°C

Data i godzina: 04-08-2017 09:20

Pobranie probek wg:  (A) PN-ISC 5667-5:2003
Transport probek: JARS Sp. z0.0.

Prébkobiorca: Ozdarski Kazimierz

Numer probki:  2345/08/17 Ocena prébki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badafi:  04-08-2017 Data zakoniczenia badaf:  14-08-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wyaik / Niepewno§é** N
1,2-dichloroetan (EDC) ug/l (Ac) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ2 <10
LK MS) ’
3,0
Aldryna pel (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0,010
= 0,030
alfa-HCH ugh (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK 0,10
Antymon pel (A€) PB-260/LF wyd. 2 z dnia Mz-2 <1.0
LK 19.05.2017 ’
5
Arsen pg (Ae) PN-EN ISO 11969:1999 (W) MZ-2 <10
LK 10
Azotany mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 1.1
LK 50 0,2
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK 0,50

101/08/2017/F/5 Strona 1




Benzen ngll (A) PN-ISO 11423-1:2002 MZ-2 <0,50
LK
1,0
Benzo(a)piren ngi (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-2 <0.0020
LK 15.03.2016 ’
0,010
beta-HCH pg (Ac) PN-EN 1S0 6468:2002 MZ-2 <0010
LK 0,10
Chlor wolny my/l (A) PB-25/P wyd. 4 z dnia 29.06.2016 MZ-2 <0,05
® 0-0,30
Chlorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 MZ-2 2
LK 250 =3
Chrom ugl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ2 <30
LK
50
Cyjanki ogdlne pght {A) PN-EN ISO 14403-2:2012 MZ-2 <10
K
L 50
delta-HCH ug (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0,010
LK 0,10
Dieldryna ugl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
== 0,030
Endryna ugl (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0,010
LK 0,10
Epoksyd heptachloru B ugl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 Mz-2 <0010
1K 0,030
Fluorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2008 MZ-2 0.12
LK 15 0,02
Glin‘aluminium pgh (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
LK 200
Heksachlorobenzen (HCB) gl (A) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0,010
LK 0,10
Heptachlor ught (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0,010
LK 0,030
101/08/2017/F5 Stona 2 ]




Izodryna pg/l {Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
Jon amonowy mgfl (A) PN-EN ISO 11732:2007 MZ-2 <0.13
LK s
0,50
Kadm pgft {Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <05
LK
5
Mangan pgl {Ac) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
L 50
Miedz mgi (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <0,004
LK 20
Nikiel pgl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <4,0
LK 20
o,p-DDT gl {Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0,010
Ea 0,10
Oléw pgl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK 10
p,p-DDT pafl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0,010
L 0,10
Pentachlorofenot (PCP) peft (A) PN-EN 12673:2004 <0,010
LK
pH - {A) PN-EN I1SO 10523:2012 MZ-2 70
F 65-9.5 202
Przewodno$¢ elektryczna pS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 495
P wiasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 225
0-2500
Rigé ugl (Ae) PN-EN 1483:2007 (W) MZ-2 <0,10
LK h
Selen ngh (Ae) PN-EN ISO 9965:2001 MZ-2 <10
LK 10
Siarczany (VD) mg/l {A) PN-EN ISO 10304-1:2009 MZ-2 99
LK 250 +15
Strona 3
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Sod mgl | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 u
LK £
200
Suma chloranéw i chlorynéw (z mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002 MZ-2 <0.050
LK |obliczeR) i
0,7
Suma pestycydéw (z oblicze) | (A) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,50
Suma THM gl (A) PN-EN IS0 10301:2002 (HS-GC- MZ-2 <10
LK MS) :
100
Suma trichloroetenu i pnefl (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- Mz-2 <10
LK | tetrachloroctenu MS) ’
10
Surma WWA ughl (A) PB-160/LF wyd. 6 2 duia MZ-2
K 15.03.2016 <0.0050
0,100
Temperatura °C {A) PB-49/P wyd. 2 z dnia 10.04.2015 189
P +1,0
Twardos¢ ogdlna (sumaryczna mgl CaCO3 | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MzZ-2 226
LK |zawarto§é wapnia i magnezu) 23
500
Zelazo ngfl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
200
Liczba progowa smaku TFN {A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON | (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt & MZzZ-2 <5
LK
Metnos¢ NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 (W) MzZ-2 0.47
LK ’
1,0 0,07
Indeks nadmanganianowy mgl | (A) PN-EN ISO 8467:2001 MZ-2 11
LK |(utlenialnodé) s ! 02
MZ-2 - w ia wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
101/08/2017/FI5 Strona




** - niepewno$é rozszerzona wyniku przy poziemie ufnoscei ak. 95% i wpbtczynniku ia k=2 (nie iep i pobierania prébek)

Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanych prébek . Niapewnasé wynikéw podaje si¢ w sytuacil, gdy ma to znaczenie dla miarodajnos$ci wynikéw badari lub zg i Z wyspecy Y
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tytko w cato$ei.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Kiient ma prawo do reklamacfl.

Uwagi:

Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badat: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Konlec Sprawozdania i

Sprawozdanie sporzqdzono w 1 egz.

Sporzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdal: Podplsano:
~ El Abrantowicz Barbara - Spegj.ds.analiz fizykochem.

17-08-2017 F6 Gléd Natalia - Kier.Prac. Analiz Klasycznych Doradca Analyczny

K3 Korus Wioletta - Kier.Prac.Analiz Spektrometr.

(4 Radrioseveka Halin - oecPrao Chromatogsa®i Sabastian Stolorz LRI

Kwalifikowanym podpisem elekironicznym
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JARS Sp.za.q.
LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

.
. www.jars.pl

L)

wMity,
SN2 PCA
Powsce Cenaud
ARNESTTACA

)

‘.

K

I

N
7

(7

©

%)
%/, \\‘\ BATANIA
gmmis

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 101/08/2017/F/1

Zleceniodawea:

Pomp 4 Eko Sp. z 0.0. 01-919 Warszawa ul. Wolczyfiska 321

[ Zlecenie Nr:

101/08/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do aceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynikk mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

{Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgadnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A} - metodyka akredytowana Podwykonawcy

*  -metodyka nleakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny 2 wymaganiami

ona w Laboratorium JARS sp. z 0.0,

(W) - narma wycofana przez PKN -

Punkt poboru: Kurek czerpalny
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-806 Komoréw, Turystyczna 2
Miejsce pobrania: SUW Komoréw
Pochodzenie wody: SUw
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej probki: 10,4 °C
Data i godzina: 04-08-2017 08:30
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 . — i Kezimi
Transport probek: TARS Sp. z o.0. Préhkohiores: Ozdarski erz
Numer probki:  2341/08/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan:  04-08-2017 Data zakoriczenia badar:  10-08-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnosé** N
Azotany mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 <089
LK ’
50
Azotyny mgfl (A) PN-EN ISO 13395:2001 Mz-2 <0.066
LK A
0,50
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Chlor wolny mgl | (A) PB-25/P wyd. 4 z dnia 29,06.2016 MZ-2 <0.05
P 8
0-0,30
Chlorany mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002 <0.050
LK ,
Chloryny mg/l (A) PN-EN ISQ 10304-4:2002 <0.050
LK A
Jon amonowy mg/l {A) PN-EN ISO 11732:2007 MZ-2 <013
LK ’
0,50

I 101/08/2017/F 11
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Liczba progowa smaku TFN  |(A)PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON {A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Mangan pgl | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
L B
K 50
Metnoéé NTU | (A) PN-EN ISO 7027:2003 (W) MZ-2 027
LK
10 +0,04
pH - (A) PN-EN IS0 10523:2012 MZ-2 7.0
i 65-95 0.2
Przewodnosé elekiryczna nS/cm (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 487
P whasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 24
0-2500
Suma chloranéw i chlorynéw (z mg/l (A) PN-EN IS0 10304-4:2002 MZ-2 <0.050
LK obliczen) 2
0,7
Temperatura °C (A) PB-49/P wyd. 2 z dnia 10.04.2015 10.4
P £1,0
Twardosé ogolna (surnaryczna mg/l CaCO3 | (Ae) PN-EN ISQ 11885:2009 MZ-2 2922
LK |zawartost wapnia i magnezu) Y
500
Zelazo ugfl (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 MZz-2 <40
LK 3
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 1. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (edpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
101/08/2017/FH Swons 2 ]







** - niepewnos$¢ rozszerzana wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpbtczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

Wyniki odnoszq sig wytgcznie do badanych prabek . Niepewnosé wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powietane inaczsj, jak tylko w calosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Kiient ma prawo do reklamacji.

|

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca

Miejsce wykonywania badar: LE. - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Konlec Sprawozdanla

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Sporzgdzono dnia: 'Autoryznw_al wynik: _ Zatwierdzil: Podpisano:
11-08-2017 Eﬁ mN%:mm%Tpmfaﬁim Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
L1 Mendel Jacek - Koordynator ds.Pérbkohmx.lia
M3 Trle Zbigniew - Kier Prac Ornace Meal Sebastian Stolorz AR R
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