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LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. KoScielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobielogia - fizykochemia - sensoryka
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S,

Sprawozdanie z badai Nr: 4848/11/2017/M/2

Zlecenfodawea: Pomp 4 Eko Sp. z0.0. 01-919 Warszawa ul. Wélczyfiska 321 ) W
- - ]

Zlecenie Nr: 4848/11/2017 j

(A)- ly y yina - o le prawo tak stanowi (wynik modna wyk ¢ do oceny iw gul y ) —

(Ae} ly 2 lastycznego, referencyina o e prawo tak stanowi (wynlic mona wykorzystaé do oceny 2g: iw g Y

{Ar)- metodyka akredy 4 do referencyjnej (wynik mo2na wykorzystaé do oceny zgodnaéci w ob h

*(A) - metodyka skredytowsna Podwykonawcy

* -metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgadny z wymaganiami

(W)- norma wycofana przez PKN - d: wi JARS sp. zo.0.
iot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-806 Pecice
Miejsce pobrania: SUW Pgcice
Pochodzenie wody: SUw
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej probki: 10,1°C
Data i godzina: 08-12-2017 11:10
Pobranic probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Prblcobiorea: R
‘Transport prébek: JARS Sp.zo.0. Rostofiski Cezary
Numer prébki:  5111/12/17 Ocena probki:  bez zastrzezef
Data rozpoczgcia badadi: ~ 08-12-2017 Data zakoficzenia badari: ~ 10-12-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania wg ‘Wymagania ‘Wynik / Niepewno§é** N
Liczba bakterii z grapy coli j/100m1 | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-2 0
LL 12/A1:2017-04 o
Liczba enterokokéw Ji/100ml | (A) PN-ENISO 7899-2:2004 MZ-2 0
L, |(paciorkowce katowe) 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-2 0
LE 12/A1:2017-04 o

MZ-2 - wymagania wg Rozporzydzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreSlonym powyzej.

4848/112017M2




*_ niepewnaéé rozszerzona wyniku pizy poziomie ufnosci ok. 95% | wpdlczy ik ia k=2 (nie

fep s6ip probek)

[

Wyniki od| sig wy

o oraz kiedy Jest to w uzgodnieniach z Kilentem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badaf prébek w ilogci: 1 szt § bez pisemnej zgody {aboratorfium nie moz2e byé powietane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od

3 wynth ‘_badan fub i zwyspé;:yﬁkowanyml

e do badanych probek . &6 wyrikéw podaje sig w Syluadii, gdy ma to dla mi

ia z badat Klient ma prawo do

P!

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz

Egz.Nr 1 : Zieceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Migjsce wykonywania badat: LE - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ

Konlec Sprawozdania
Sperzgdzono dnia: Autl.lryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
12-12:2017 [P Pawelski Gezogorz - Laborant Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Katarzyna Chmislarczyk BB SR
48481172017/M12 Strona 2]




JARS WU,
JARS Sp.30O.
- LABORATORIA BADAWCZE z /ﬁ 53
05-119 Legionowo, ul. Koécielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka KANNt
FILIA POLUDNIE: .
41-404 Myslowice, ut. Fabryczna 7 Www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 4848/11/2017/F/2
Zlecentodawea: Potmp 4 Eko Sp. 0.0, 01919 Warszawa nl. Walczyfiska 321 i J
Zlecenie Nr: 4848/11/2017 .'
8- y i - 0.jle prawo tak stanow (wynik mozna wykarystat do aceny Zgadnedc w hszars megilr -~ —~
{Ae) y y 2z zakresu elasty reft yina o ile prawo 1ak stanawi {wynik mozna wykorzystaé do oceny zg iw Y
{Ar) - lyka akredy i de yinej {wynik mozna wykorzy do oceny X P ie}
- keed 2 y

N - wynik niezgodny z wymagantami

(W)-mnnawynofanaprzssz-metodaza!wiemzumeabmmmJARSsp.zu.u.

'iwm 1201712

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do-spozyeia
Adres pobrania: 05-806 Pecice
Miejsce pobrania: SUW Pecice
Pochodzenie wody: suw
Rodzaj ujgoia: brak danych
Temp. pobranej prébki: 10,1°C
Data i godzina: 08-12-2017 11:10
Pobranic prdbek wg (A} PN-ISO 5667-5:2003 Préblobiora: L
Transpart probel: JARS Sp. z 0.0 Rostofski Cezary
Numer probki:  5111/12/17 Ocena prébki:  bez zastrzezen
Data rozpoczeeia badadt,  08-12-2017 Data zakoiczenia badat:  15-12-2017 N
Lab. Badany parametr jam. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnogé** N
Azotany mgh | (A) PN-EN ISO 13395:200t MZ-2 16 =
d 50 02,
Azatyny mgfl (A) PN-EN IS0 133595:2001 MZ:2 <0066
. )
0,50
Barwa mgiPt | (A) PN-EM ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 2
X £2
Chlor wolny mgl {A) PB-25/P wyd. 5 z dnia 20.04.2017 MzZ2 <0.05
P A
] 0,30
Chlorany mgl | (A) PN-ENISO 10304-4:2062 <0.050
LK 0
Chlorymy mgl [ (A) PN-EN ISO 10304-42002 <6.050
LK J,
| Jon amonowy mgd | (A)PN-ENJSO 11732:2007 pkd 4 MZ-2 <0.13
. A
0,50
Strona 1 ]




Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <i
LXK
Liczba progowa zapachn TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ2 <1
LK
Mangan pgh | (Ae)PN-ENISO 11885:2009 MZ-2 <10
K ’
50
Metnodé NTU (&) PN-EN 180 7027-1:2016-09 pkt MZ-2 0.73
11X 53 7
10 =0
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-2 73
- »
65-95 02
Przewodno$é ¢lekiryezna pS/em | (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 491
P whagciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury}) ) 2500 : 135
Suma chlorandw i chloryeéw (z mg {A) PN-EN ISO 10304-4:2002 MZ-2 <0.050
LK |obliczef) 4
0,7
Temperatura oG (A) PBAY/P wyd. 3 z dnia 20.04.2017 101
P +1,0
Twardo$é ogdlna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (A) PN-EN 15O 11885:2009 MZ-2 232
LK |zawarlosé wapnia i magnezu) 2
500
Zelazo ugft (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK o
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzeni Ministra Zdrowia z duia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym POWYZE].
4848/11/2017/Fi2 Strona 2




** - alepewmode mzszerzona wyniku pray pozicmie utnoé ok 95% § wptlczynniky rozszerzenia k=2 (nie igudnia o i pohiewania probek)

Wyniki adnasza sie wylacznie 4o hadanych prébek . Niepewnodt wynikw padale sie w syhiacii, ody ma to i rdla miaradajnosci wynikéw hadad b zgodnoscl zwysperyfkowanymi

wartosciami granicznymi oraz kiedy jesttow Z Kiientem.
Sprawozdante zawiera wyniki badar: probek w llosdl: 1 szt | bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczsj, jak tylko w calodci.

W ciagii 14 dni od oliZymania Spiaviczasnia z badai Kiignt ma prawe 86 ieKiamac).

Uwagi:
Sprawazdanie sporzadzono w 1egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wim
Miejsce wykonywania badai: LE. - Eajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdania
Sporzgdzono dnia: Automawalwynik. . Zatwierdzil: Podpisano:
15-12-2017 " g!y:\dﬂfh% - Specj.ds.analiz fizykochem. Doradca Anafityezny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
K3 Kms W{ol_ettx-. Kaar.l’thnsliz S?eldmmelr X
16 Wictioiela Wogcioch - Spee e Prbiimmoie Katarzyna Chimielarczyk LR T T
Lmamrzmm:/z Strona 3 l
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LAJSKI:

05-119 Legionowo, ul. Koécielna 2a
FILIA POLUDNIE:

41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
www.jars.pl
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Sprawozdanie z badaf Nr: 4848/11/2017/M/3

Zleceniodawea: Pomp 4 Eko Sp. z 0.0. 01-919 Warszawa ul. Wélczysiska 321 —‘
Ziecenie Nr: 4848/1172017 o J
(A)- metodyka shredy i yina - o le prawo tak stanowt (wynik mo2na wykorzy do oceny zgodnosci w g Y —
{Ae) cyh y z lastycznego, ref ¥ina o Be prawo tak stanowi (wynik moina do oceny zgodnosci w y )
A)- y G do referencyine] (wynik moina ystat do oceny Sci w 9 y i
"A)- dyka akredy Podwy Y
N - wynik niezgody z wymaganiami
(W) - norma wy przez PKN - d wiab ium JARS sp. zo.0.
Przedmiot badania: ‘Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-806 Michalowice, ul. Parkowa 1
Miejsce pobrania; wskazany punkt na sieci wodociggowej
Pochodzenie wody: sieé wodociagowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 9,7°C
Data i godzina: 08-12-2017 10:50
Pobranic peébck wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PNLEN ISO 19458:2007 Pictieties: L.
Transport probek: JARS Sp. zo.0. Rostofiski Cezary
Numer prébki:  5112/12/17 Ocena prébki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badad:  08-12-2017 Data zakoiiczenia badan:  10-12-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania wg ‘Wymagania ‘Wynik / Niepewno§é** N
Liczba bakterii z grupy coli jik/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-2 0
LE 12/A1:2017-04 0
Liczba enterokoktw jtik/100ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ2 0
LE |(paciorkowce kalowe) 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN 1SO 9308-1:2014- MZ-2 0
LL 12/A1:2017-04 o

MZ-2 - wymagania wg Rozpoizadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyiej.

4848/1112017/M/3




* . niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnofci ok 85% wpélczynniku rozszerzenia k=2 (nie

Sci ia probek)

Wyniki sig wylay

e do yoh probek . Niep

wartoéclami granicznymi oraz kledy jest to w uzgodni z Kiientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek

W ciggu 14 dri od

ia z badai Klient ma prawo do reklamacii.

badati lub Inoéci z wyspecyfikowanymi

ynikdw podaje sig w sytuaci, gdy ma to ie dia mi i

¥

wilo&cl: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoscl.

P!

Uwagi:

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz.

Egz Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badar: LY. - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ

Konlec Sprawozdania
Sporzadzono dmia: Autc?rymwnl wynik: Zatwierdzik: Podpisano:
12-12-2017 [PRIPESVELRS Geseprs - b Doradca Anafityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Katarzyna Chmielarczyk R

4848/11/2017TM3
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JARS
) -4
IARS Sp.xo.0.
sk LABORATORIA BADAWCZE
03-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczma 7 weww.jars.pl
Sprawozdanie z badai Nr: 2628/12/2017/F/1
| Ziecentodawea: Pomp 4 Eko Sp. z 0.0. 01-919 Warszaws ul. Welczyfiska 321 - o
Zlecenie Nr: 2628/12/2017 o
{A- dy Y yina - o ife prawo tak stanowi (wynik moina wykorzystat do oceny i gulowanym p )
{Ae}-meatodyka akrady z elastycznego, refarencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wy do oceny 1w y
{Ar}- y ly do ref yine] (wynik moina Y do oceny zg i w f ie)
*A)- y Podwy Y
N - wynlk nle;gnduy z wyr;laganiami )
(W) - norma wycofana przez PKN - w Lab ium JARS sp. z0.0.
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia o ) S -
Adres pobrania: 05-806 Michatowice, ut. Parkowa 1
Misgjsce pobrania: wskazany punkt na sieci wodociggowej
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej prébki: 8,1°C
Data i godzina: 15-12-2017 11:40
Pobmanie prébek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 . . 5
Transport probek: Prsblkobiorca: Szymkowski Krzysztof
Numer prébki:  10699/12/17 Ocena prébki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badath:  15-12-2017 Data zakoficzenia badan:  21-12-2017
Lab. Badany parametr jam. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnosé**
Mangan pght {Ae) PN-EN IS0 11885:2009 Mz2 <10
LK 1,
50
Mgtnosié NTU (A) PN-EN IS0 7027-1:2016-09 pkt MZ-2 0.86
3 ?
- ’ 1,0 0,13
Zelazo ngl | (Ac) PN-ENISO 11885:2009 MZ-2 e
LK i
200
Azotany mg/l (A) PN-EN IS0 13395:2001 MZ2 21
= 50 #03
Azotyny mg/l (A) PN-EN 1SO 13395:2001 MZ-2 <0066
LK y
0,50
Barwa mg/lP: | (A) PN-ENISO 7887:2012 pkt 6 Mz-2 24
LK +2
Chior wolny mgl (A) PB-25/P wyd. 5 z dnia 20.04.2017 MZ2 <0.05
P ,
0-0,30

Eezanz/zmm-'n







[2628/1 22017/F/1

Chlorany (A) PN-EN ISO 10304-4:2002 <0050
LK A
Chloryny (A) PN-EN ISO 10304-4:2002 <0050
LK ¥
Jon amonowy {A) PN-EN IS0 11732:2007 pkt 4 MZ-2 <013
= 0,50
pH (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZzZ-2 71
P B
6,5-9,5 02
Przewodnosé elekirycona (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 527
P vAasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury)
0-2500 26
Liczba progowa smaku (A) PN-EN 1622:2006 MZz-2 <1
LK
Suma chlorméw i chlorynéw (z {A) PN-EN IS0 10304-4:2002 MZ-2 <0.050
LK |oblicZed) ’
0,7
Temperatira ¢A) PB-49/P wyd. 3 z dnia 20.04.2017 81
P +1,0
Twardo§é ogblna (sumaryczna (A) PN-EN IS0 11885:2000 MZz-2 244
LK |zawarto$é wapnia i magnezu)
500 +24
Liczba progowa zapachu {A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
MZ-2 -w ia wg R adzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 Li: da 2015 r. (Dz. U. 2615 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyizej.
Stona 2 ]







** - niepewnos( rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosdi ok. 95% i wpblczynni ia k=2 {nie e ia probek)
“Wyniki odnoszs sig wylacanie do yoh probek . Ni ynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma lo e dia inoéci wynikéw badan ub zgod z i
iami ymi oraz kiedy Jestto z Klientern.

Sprawozdanie zawlara wyniki badari probek w lloéci: 1 szt | bez pisemnaj zgody taboratorium nie moze byé powislane inaczej, jak tylko w caloscl,
W ciagu 14 dni od olrzymania sprawozdania z badaf Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. EgzNr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wim
Miejsce wykonywania badai: LE. - Lajski, LK - Myslowice, P - Pomiar in sita
Konlec Sprawozdania
Sperzadzone dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
'G2 Danigz- ia - -
22-12-2017 K3 Rorus Wmmmmam Spektrometr. Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

K8 Stxmszgwska K]au.dia - . . . .
9 Commagrunt ee - SCIfoms o s Katarzyna Chielarczyk D T T ]

2628M2/2017/F1







