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41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
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Sprawozdanie z badan Nr: 461/04/2017/F/1/P/1

Zleceniodawcea:

Pomp 4 Eko Sp. z0.0. 01-919 Warszawa ul. Wolczynska 321

: Zlecenie Nr:

461/04/2017

{A)- metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
{Ae)}metodyka akredytewana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do aceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

{Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny 2 wymaganiami

Punkt poboru: Kurek czerpalny
Przedmiot badania: Woda przemaczona do spozycia -
Adres poboru: 05-806 Komorow, Turystyczna 2
Miejsce poboru: SUW Komoréw
Pochodzenie wody: sSuw
Rodzaj ujgcia: | brak danych
Temp. pobranej probki: 9.4 °C
Data i godzina: |l 04-04-2017 08:30
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 , . . Rk .
Transport probek: JARS Sp. 2 0.0. Probkobiorca: Chodkowski Daniel
Numer probki:  977/04/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan:  04-04-2017 Data zakonczenia badan:  12-04-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnos§é**
Zelazo ugt (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
200
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Twardosc ogdlna (sumaryczna mgf/l CaCO3 | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 276
LK |zawartos¢ wapma i magnezu) 18
500
Temperatura °C (A) PB-49/P wyd. 2 z dnia 10.04.2015 94
LE ’ £1,0
Suma chloranow 1 chlorynow (z mg/t (A) PN-EN SO 10304-4:2002 MZ-2 <0050
LK |obliczen) ’
0,7
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Przewodnosé elektryczna uS/om (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 989
LE | whasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 249
2500
Strona
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** - niepewnosc rozszerzona metody przy paziomie ufnosci ok. 95% | wspalezynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnoszg si¢ wytgcznie do badanych p_rébek - Niepewnoé¢ wynikbw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badari lub zgodnosci z wyspecyfikawanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgednieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi: Niniejszy dokument w calosci zastgpuje dokument nr 461/04/2017/F/1

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. EgzNr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL. - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: ‘Autoryzuwal: Zatwierdzil: Podpisano:
2t ar iy élb;:lnltlml‘;: S Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Rykulska Katarzyna
Sywia Krupa R

|451IO4/201 Kzaliaal Strona 3
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FILIA POLUDNIE:
. AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 461/04/2017/M/1
Zleceniodawca: Pomp 4 Eko Sp. zo.0. 01-919 Warszawa ul. Wélczyriska 321
| Zlecenie Nr: 461/04/2017
(A)- metodyka akredytowana; referencyjna - o ife prawo tak stanowi (wynik mozna wykarzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do aceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt peboru: Kurek czerpalny
Przedmiot badania: | Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-806 Komordw, Turystyczna 2
Miejsce poboru: SUW Komordw
Pochodzenie wody: SUw
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej prébki: 9.4°C
Data i godzina: | 04-04-2017 08:30
Pobér probek wa: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 i . R .
Transport prébek: JARS Sp. 2 0.0, Prébkobiorca: Chodkowski Daniel
Numer probki: ~ 977/04/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 04-04-2017 Data zakoAczenia badafi:  06-04-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania ‘Wynik Niepewnosé** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LE 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL
Liczba enterokokow jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-2 0
LE, | (paciorkowce katowe)
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.
Strona




“* - niepewnosc rozszerzona metady przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnosza sig wylacznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
warto$ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilodei: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé: powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od ofrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawo do reklamacji.

_Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badaii: LE. - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: ) Autoryzowat: Zatwierdzil: Podpisano:
06-04-2017 K Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sylwia Krupa U TN T DGR T

461/04/2017/M/1 Strona 2
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IARS Sp.zo0.0,
LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koécielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl
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Zleceniodawca:

. Zlecenie Nr:

Sprawozdanie z badan Nr: 1180/04/2017/F/2

Pomp 4 Eko Sp. 2z 0.0. 01-919 Warszawa ul. Wolczyfiska 321

1180/04/2017

(A)- metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi {wynik moina wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)metodyka akredytowana z zakrasu elastycznego, referencyjna o ife prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnis).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Knrek czerpalny - filtr - odmanganiacz nr 1
Przedmiot badania: ‘f Woda przc_znaczona do spozycia
Adres poboru: 05-806 Komoréw, Turystyczna 2
Miejsce poboru: SUW Komoréw
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: | 9,8°C
Data i godzina: | 11-04-2017  06:50
Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 N \ .
Transport prébek: JARS Sp. z 0.0. Probkobiorca: Lewandowski Ryszard
Numer probki:  5861/04/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 11-04-2017 Data zakonczenia badari:  14-04-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania ‘Wynik Niepewno§é** | N
Azotany mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 <0.89
LK ’
50
Azotyny mgfl (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK ’
0,50
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 5
LK £]
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 4 z dnia 29.06.2016 MZz-2 <0.05
LE ’
0,30
Chlorany mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002 <0.050
LK ’
Chloryny mgft (A) PN-EN 1SO 10304-4:2002 <0.050
LK ’
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 MZ-2 028
LK 0,50 +0,04
1180/04/2017/F/2 Strona




Przecinek w wynikach badan uleg} przesunigeiu. Wyniki badar s3 po ponownej analizie.

Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
1K
Mangan pg/t (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 42
=+
LK 50 §
Mgtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0,73
LK 1,0 0,11
pH - (A) PN-EN IS0 10523:2012 MZ-2 74
" 65-9,5 02
Przewodnost elektryczna pS/ecm (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 570
Lt |wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 0 +29
250
Suma chloranéw i chlorynéw (z mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002 MZ-2 <0.050
LK |obliczet) ?
0,7
Temperatura °C (A) PB-49/P wyd. 2 z dnia 10.04.2015 9.8
LL +1,0
Twardosé ogdina (sumaryczna mg/l CaCO3 | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 294
LK |zawarto$¢ wapnia i magnezu) +29
500
Zelazo pg/l (Ae) PN-EN ISQ 11885:2009 MZ2 17
LK
200 2
UWAGL

MZ-2 - wymagania wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

|i180/041201 702
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** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2

Wynikmszq sig wylacznie do bad;ych prﬂ s Nieﬁnoéémkéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartesciami granicznymi oraz kiedy okreslone Jjest to w uzgodnieniach z Klientem

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w iloci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamagii.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Migjsce wykonywania badan: LE. - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowat: Zatwierdzil: Podpisano:
Abrantowicz Barbara "
19-04-2017 Gl6d Natalia Doradca Analityczny Kwalifikowanym padpisem elektronicznym
Rykulska Katarzyna
Joanna Szczerba

| 1180/04/2017/F/2 Strona 3 l
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Zleceniodawea:

Sprawozdanie z badan Nr: 1180/04/2017/M/2

Pomp 4 Eko Sp. zo.o. 01-919 Warszawa ul. Wolczynska 321

.. Zlecenie Nr:

1180/04/2017

N - wynik niezgodny z wymaganiami

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawa tak stanowi {wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

Punkt poboru: Kurek czerpalny - filtr - odmanganiacz or 1
Przedmiot badania: | Woda przeznaczona do spozycia N
Adres poboru: | 05-806 Komorow, Turystyczna 2
Miejsce poboru: SUW Komorow
Pochodzenie wody: SUw
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 9.8°C
Data i godzina: 11-04-2017 06:50
Pobar pribek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN IS0 19458:2007 . - .
Transport probek: TARS Sp. z0.0. Prébkobiorca: Lewandowski Ryszand
Numer probki:  5861/04/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badar: ~ 11-04-2017 Data zakoriczenia badari: ~ 13-04-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania ‘Wynik 1 Niepewnosé** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
L& 0
Liczba enterokokow jk/100ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-3 0
LE |(paciotkowce kalowe) 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LE
0

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

1180/04/2017/M/2
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** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnosz3 sig wytacznie do badanych probek . Nispewnosé wynikéw podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub 2godnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kaopia egz. Nr 1 - Archiwum w/im
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice
Konlec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
04 Winter Magdalena -
13-04-2017 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sylwia Krupa UL AR OV A

l1 180/04/2017/M/2 Strona 2
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05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka NS

104 Ny, iy wiarsp AB 1005
Sprawozdanie z badan Nr: 1180/04/2017/M/1

- Zleceniodawca: R _Pomp 4 Eko Sp. zo.0. 01-919 Warszawa ul. Wélczynska 321 -

Zlecenie Nr: 1180/04/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w ohszarze regulowanym prawnie)
(Ae)}metadyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykarzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kurek czerpalny - filtr - odzelaziacz nr 1

Przedmiot badania: ‘ Woda przeznaczona do spozycia o -
Adres poboru: 05-806 Komoréw, Turystyczna 2

Miejsce poboru: SUW Komoréw

Pochodzenie wody: SUW

Rodzaj ujgcia: glebinowe

Temp. pobranej probki: 9,9°C

Data i godzina: 11-04-2017 06:30

Pobbr probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007 Prébkobiotca: L dowski Ryszard

Transport probek: JARS Sp. z 0.0

Numer probki:  5860/04/17 Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczecia badan: 11-04-2017 Data zakoficzenia badari:  13-04-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnosé** | N

Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0

LE 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0

LL 0
Liczba enterokokow jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-2 0

LE | (paciorkowce katowe) 0

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 . (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

1180/04/2017/M/1 Strona
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** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Kiientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badari prébek w ilesci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kaopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LY. - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: o Podpisano: )
13-04-2017 e Magslona Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elekironicznym
Sywia Krupa DT

1180/04/2017/M/1 Strona 2 l




