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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie: 

1) bieżącej konserwacji  sieci i urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia 

ulicznego, drogowego i placów oraz stref rekreacji  i boiska  na terenie gminy 

Michałowice w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym; 

2) montażu i demontażu dekoracji świątecznych związanych ze Świętami Bożego 

Narodzenia na terenie Gminy Michałowice oraz ich bieżącej konserwacji. 

2. Teren objęty usługą obejmuje miejscowości leżące w granicach administracyjnych 

Gminy Michałowice, tj.: 

1) Granica; 

2) Komorów; 

3) Komorów Wieś; 

4) Michałowice; 

5) Michałowice Wieś; 

6) Nowa Wieś; 

7) Opacz Kolonia; 

8) Opacz Mała; 

9) Pęcice; 

10) Pęcice Małe; 

11) Reguły; 

12) Sokołów; 

13) Suchy Las. 

3. Przedmiotem zamówienia objęte są: 

1) 4587 szt. punktów oświetleniowych, 

2) 98 szt. skrzynek. 

4. Zamawiający wymaga prowadzenia eksploatacji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Polskimi i Europejskimi Normami oraz 

odrębnymi przepisami. 

5. Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego, drogowego i placów oraz stref rekreacji  

i boiska  w tym również wykonywanie prac eksploatacyjnych odbywać się  będzie 

w zakresie uzgodnionym z właścicielem urządzeń tj. Gminą Michałowice i PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków. 

6. Prace konserwacyjne oświetlenia drogowego Wykonawca winien wykonywać bez 

wyłączania linii NN, stosując w szerokim zakresie technologię prac pod napięciem 

(PPN). 

7. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, wymagających wyłączenia linii, 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) powiadomienia PGE o planowanym terminie wykonywania prac ze stosownym  
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wyprzedzeniem, 
2) przystąpienia do prac jedynie po wyłączeniu przez pracowników PGE linii NN.  

8. Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania usług z należytą starannością 

stosując się przy tym do wszystkich zasad obowiązujących w branży. 

9. Wykonawca, wybrany na konserwatora sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na 

terenie gminy Michałowice odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne 

funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na tym 

obszarze i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych 

wymagań, w tym także konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe 

prowadzenie konserwacji stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub 

spowoduje zaistnienie wypadku. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów 

we własnym zakresie. Na Wykonawcy ciążą wszelkie obowiązki wynikające z ustawy                     

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. 
 

 

BIEŻĄCA KONSERWACJA SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH OŚWIETLENIA 

 

I. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca winien zapewnić m.in: 

1. sprawne i ciągłe bez awaryjne działanie urządzeń elektrycznych, w tym:   

1) świecenie wszystkich opraw oświetleniowych we wskazanych  przez 

Zamawiającego godzinach, 

a) utrzymanie 95% stopnia sprawności oświetlenia; 

b) wymiana źródeł światła z utylizacją, 

c) wymiana opraw oświetleniowych, 

d) wymiana niepalących lamp w oprawach z utylizacją 

2) właściwe oznakowanie urządzeń elektrycznych poprzez umieszczenie informacji 

o niebezpieczeństwie; 

3) właściwy stan zamknięć wnęk słupowych i rozdzielnic oświetleniowych, 

zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych 

a) uzupełnianie i konserwację zamknięć skrzynek, wnęk słupowych itp. 

b) drobne naprawy (np. uzupełnienie ubytków wokół wnęki, naprawa zamknięcia 

wnęki, rygli, uzupełnienie tabliczek ostrzegawczych, konserwacja zacisków) 

z malowaniem zamknięcia (drzwiczek); 

4) właściwy stan opraw oświetleniowych i ich elementów, nie powodujący powstania 

zjawiska lśnienia oraz zmniejszenia żywotności źródeł światła i zmniejszenia 

strumienia świetlnego 

a) wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw, 

b) regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników, 

c) czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników, 

d) likwidacja sopli lodowych; 
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5) prawidłowe położenie opraw oświetleniowych, pozwalające na zachowanie 

wystarczającej równomierności oświetlenia, obsługi i otoczenia; 

6) prawidłowe położenie źródeł światła i odbłyśników w oprawach, pozwalające 

zapewnić możliwie wysoką sprawność świetlną opraw oświetleniowych i 

odpowiedni stopień ochrony przed lśnieniem; 

7) przycinanie konarów i gałęzi wraz z ich uprzątnięciem w obrębie kąta świecenia 

oprawy oświetleniowej; 

8) właściwy stan urządzeń oświetleniowych, gwarantujący prawidłową pracę tych 

urządzeń bez zagrożenia osób postronnych, obsługi i otoczenia, 

9) właściwy stan techniczny cokołów, fundamentów, szaf oświetleniowych i słupów 

(w razie potrzeby usuwanie uzupełnianie ubytków i korozji oraz zabezpieczanie 

przed korozją metalowych części urządzeń) 

a) malowanie słupów: 

-  przygotowanie powierzchni przez oczyszczenie z rdzy, zdarcie łuszczącej się 

starej farby  

- malowanie słupa farbą właściwą dla danego słupa,  

b) malowanie drzwiczek,  

c) malowanie wysięgników:  

- przygotowanie powierzchni przez oczyszczenie z rdzy, zdarcie łuszczącej się 

starej farby, 

 - malowanie farbą właściwą dla danego wysięgnika, 

d) malowanie słupów, wysięgników, zamknięć wnęk słupowych farbami olejnymi 

antykorozyjnymi z gwarancją antykorozyjną na 3 lata według potrzeb po 

ustaleniu barwy i zakresu przez Zamawiającego; 

10) wymianę tabliczki bezpiecznikowej,  

11) naprawa kabla: 

a) naprawa uszkodzeń kablowych,  

b) naprawa upalonych końcówek we wnęce , 

c) wymiana spalonych przewodów w słupie,  

d) naprawa i wymiana kabla, wykonywanie muf kablowych; 

12) lokalizacja uszkodzenia kabla:  

a) ograniczenie zwarć, 

b) ograniczenie uszkodzeń kablowych;  

13) rozdzielnice oświetleniowe - wymiana styczników, 

14) właściwy stan techniczny, zgodny z obowiązującymi przepisami, sieci zasilającej, 

urządzenia oświetleniowe, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń 

bez zagrożenia dla osób postronnych, 

15) estetyczny wygląd urządzeń w trakcie obowiązywania umowy tj.: 

a) czyste klosze i korpusy 

- mycie kloszy oraz wymiana uszkodzonych kloszy, 

b) pozamykane wnęki słupowe, 
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c) wypionowane słupy, 

- prostowanie pochylonych słupów na bieżąco,  

d) prostowanie skrzywionych lub okręconych wysięgników i opraw na bieżąco,  

e) uzupełnienie brakujących zamknięć wnęk słupowych na bieżąco; 

16) regulacje (zgodnie z poleceniem Zamawiającego) i konserwację zegarów 

astronomicznych zgodnie z instrukcją obsługi i gwarancją; 

17) wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, gniazd 

bezpiecznikowych, itp.); 

18) wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach; 

19) usuwanie zwarć na oświetleniowych liniach napowietrznych NN; 

20) regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego, 

21) zlokalizowanie i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe, 

22) naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci 

podwieszonej, 

23) usuwanie szkód oraz likwidacja zagrożeń dla osób postronnych spowodowanych 

działaniem osób trzecich lub zdarzeń losowych (wypadki drogowe, wichury, inne 

czynniki pogodowe, akty wandalizmu, itp.) polegających na natychmiastowym 

usunięciu przeszkód np. złamany, pochylony lub rozbity słup, zdemontowaniu 

zniszczonych urządzeń np. zwisający klosz lub cała oprawa, wysięgnik, szaf 

oświetleniowych, otwarta wnęka bezpiecznikowa itp. oraz zabezpieczeniu miejsca 

zdarzenia przed możliwością porażenia prądem elektrycznym oraz zapewnieniu 

ciągłości przerwanego obwodu elektrycznego; 

24) wykonywanie pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

eksploatacji oświetlenia zewnętrznego tzn. pomiary eksploatacyjne (rezystancji 

uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), przy czym 

pomiary te mają być wykonywane sukcesywnie – do 20 % urządzeń na rok w 

uzgodnieniu z Zamawiającym; 

25) poprawę rezystancji uziemień słupów oświetleniowych; 

26) inne nie wymienione prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem 

oświetlenia na terenie Gminy Michałowice. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie przeprowadzał objazdy kontrolne 

sprawności oświetlenia, przekazując po każdym objeździe informacje o stanie 

oświetlenia ulicznego Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenie paszportyzacji. 

4. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach robót remontowanych, 

modernizacji i budowy nowych urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego i placów. 

Nowe urządzenia włącza się do konserwacji po podpisaniu protokołu odbioru przez  

przedstawiciela Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez 

Zamawiającego, 

1) konserwacja i naprawa instalacji oświetlenia ulicznego będącego na gwarancji, 

będzie prowadzona w zakresie nie objętym gwarancją np. konfigurowanie 
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zegarów sterowniczych, mycie i odśnieżanie kloszy, przycinanie konarów i gałęzi, 

itp. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sieci oświetleniowych w należytym stanie 

technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami gwarantującymi 

spełnienie wymogów funkcjonalnych oraz bezpieczeństwa. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu oświetlenia ulicznego przy 

udziale,  a także bez udziału Wykonawcy w porze działania oświetlenia.  

 

II. Realizacja konserwacji i utrzymania oświetlenia: 

 

1. Przekazanie urządzeń będących przedmiotem konserwacji przed rozpoczęciem usługi 

oraz po zakończeniu usługi nastąpi protokołem przyjęcia - przekazania zawartym 

przez Strony umowy, 

2. przed zakończeniem usługi Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 

wszystkich niezbędnych napraw urządzeń i usunąć wszystkie tymczasowe połączenia 

sieci zasilającej; 

3. w dniu następnym po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca ma obowiązek 

przekazać Zamawiającemu klucze do zamykanych części urządzeń; 

4. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o awariach i o usterkach od 

Zamawiającego oraz Mieszkańców Gminy na bieżąco i w sposób ciągły, 

5. do przyjmowania zgłoszeń o awariach/usterkach Wykonawca zobowiązany będzie 

udostępnić dwie niezależne aktywne linie telefoniczne oraz adres e-mailowy, 

6. zapewnienie stałej zdolności do usuwania stanów awaryjnych i zapewnienie kontaktu 

telefonicznego przez 24 godziny; 

7. Pozostawanie w całodobowej gotowości (również w dni wolne od pracy i święta) do 

podjęcia działań związanych z bezpieczeństwem ludzi, zabezpieczeniem mienia 

i bezpiecznym użytkowaniem urządzeń; 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia pisemnego rejestru zgłoszeń 

o awariach zawierającego: datę i godz. zgłoszenia, miejscowość, ulicę i nr posesji 

jeżeli będzie znany; 

9. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego oraz Mieszkańców 

Gminy poprzez zamieszczenie stosownych ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych, 

stronie internetowej Zamawiającego o awariach zasilania elektroenergetycznego na 

terenie Gminy wynikłych z planowych wyłączeń zasilania przez dystrybutora energii 

elektrycznej oraz awarii sieci elektroenergetycznej; 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego informowania Zamawiającego 

i właściwego Inspektora Nadzoru o awariach sieci zasilającej i urządzeń 

sterowniczych, powodujących czasowe zaciemnienie ulic; 

11. Udostępnianie zasilania elektrycznego na potrzeby imprez okolicznościowych; 

12. Wykonawca zapewni bieżącą współpracę, z właściwym Zakładem Energetycznym 

w zakresie prawidłowości pracy układów pomiarowych oraz na życzenie 
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Zamawiającego rozplombowanie, w obecności przedstawiciela Zakładu 

Energetycznego listwy zaciskowej każdego licznika, oraz jej oczyszczenie i dokręcenie 

zacisków przewodów zasilających, a następnie zgłoszenie tego faktu właściwym 

służbom Zakładu Energetycznego w celu ich ponownego zaplombowania; 

13. W przypadku awarii zasilania szafy oświetleniowej Wykonawca zobowiązany będzie 

do natychmiastowego powiadomienie pogotowia, właściwego Zakładu 

Energetycznego; 

14. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni transport dla potrzeb kontroli 

stanu oświetlenia, (liczbę i termin kontroli ustala na bieżąco Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego Zamawiającego); 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu oświetlenia ulicznego przy 

udziale,  a także bez udziału Wykonawcy w porze działania oświetlenia;  

16. Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco, w dni robocze, powiadamiać 

Zamawiającego o awariach i wykonanych pracach, oraz o zastosowaniu 

tymczasowych połączeń sieci zasilającej. Zamawiający lub Inspektor Nadzoru na 

bieżąco ustali, dla których prac konieczne jest przeprowadzenie odbioru 

technicznego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport na miejsce awarii 

(miejsce usługi); 

17. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać 

zdemontowane sprawne lampy oświetleniowe na swój koszt;  

18. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego 

zamontowania/zdemontowania zastępczych lamp oświetleniowych w przypadku 

napraw  gwarancyjnych; 

19. Wykonawca winien stosować, w uzgodnieniu z Zmawiającym, tylko fabrycznie nowe 

urządzenia i materiały, posiadające wymagane atesty i certyfikaty; 

20. W przypadku, kiedy elementy lub urządzenia nie są już dostępne na rynku, 

w porozumieniu z właściwym Inspektorem Nadzoru Zamawiającego Wykonawca 

zastosowanie elementów lub urządzenia dostępne na rynku o parametrach 

zbliżonych do urządzenia lub elementu uszkodzonego. W przypadku braku 

elementów zamiennych do uszkodzonego urządzenia, Wykonawca winien wymienić 

urządzenie na nowe o parametrach zbliżonych do urządzenia uszkodzonego. 

21. W przypadku awarii wymagających wykonania robót budowlanych, w ciągu 2 dni 

roboczych, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu lub 

Inspektorowi Nadzoru dokumentacji jednoznacznie określającej miejsce i zakres 

awarii, kosztorys ofertowy, oraz protokołu pomiarów elektrycznych wykonanych po 

usunięciu awarii. Dokumentacja także powinna zawierać, jedną fotografię z 

naniesioną datą, prezentujące miejsce i zakres awarii, sporządzony według średnich 

cen SEKOCENBUD obowiązujących w danym kwartale, zatwierdzony przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego Zamawiającego. Przedmiot niniejszego zamówienia nie 

obejmuje robót polegających na odtworzeniu uszkodzonych urządzeń 

elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, dróg i placów. 
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III. Terminy realizacji konserwacji oświetlenia: 

 

1. Wykonanie pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

eksploatacji urządzeń elektrycznych raz na rok.  

2. Protokoły pomiarów eksploatacji urządzeń elektrycznych powinny zostać przekazane 

Inspektorowi Nadzoru najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania 

umowy. 

3. Zapewnienie fachowego, całodobowego pogotowia konserwacji oświetlenia 

ulicznego, dostępnego przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. 

4. Mycie wszystkich kloszy oraz korpusów co najmniej dwa razy w danym roku 

kalendarzowym w okresie wiosennym i jesiennym. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania do Zamawiającego wykazu 

zgłoszeń z poprzedniego dnia. Wykazy będą przekazywane każdego dnia do godz. 

10:00 na adres e-mail podany Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania wykazu usuniętych awarii 

i wykonanych napraw każdego dnia drogą elektroniczną do godz. 12:00 podając 

lokalizację wykonanych prac. 

7. Usuwanie szkód oraz likwidacja zagrożeń dla osób postronnych spowodowanych 

działaniem osób trzecich lub zdarzeń losowych w czasie maksymalnie 2 godzin od 

chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu wraz ze zwrotnym potwierdzeniem 

ich usunięcia do Zamawiającego). 

8. Aktualizowanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego co najmniej raz w roku. 

9. wyłączenia oświetlenia ulicznego włączonego w ciągu dnia maksymalnie w ciągu max 

3 h od chwili przekazania zgłoszenia, przez Zamawiającego,  

10. wymiany lub naprawy w ciągu max 48 h obudowy, konstrukcji, wyposażenia lub całej 

szafy oświetleniowej – w przypadku ich zniszczenia wskutek czynników losowych, 

wyeksploatowania oraz wandalizmu, 

11. wymiany lub naprawy w ciągu max 24 h kabla, przewodu linii napowietrznej, 

elementu linii kablowej, napowietrznej (mufa, głowica, izolator, itp.), gdy uległ on 

uszkodzeniu wskutek czynników losowych, wyeksploatowania oraz wandalizmu, 

12. wymiany lub naprawy w ciągu max 48 h słupa oświetleniowego, wysięgnika oprawy w 

przypadku, gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych, 

wyeksploatowania oraz wandalizmu, 

13. wymiany lub naprawy w ciągu max 24 h opraw oświetleniowych, tabliczek 

bezpiecznikowych, źródeł światła, gdy uległy one uszkodzeniu wskutek czynników 

losowych, wyeksploatowania oraz wandalizmu, 

14. Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić, na każde żądanie Zamawiającego, 

w ciągu co najwyżej 2 godzin, zamykane części urządzeń w celu przeprowadzenia 

kontroli. 

15. w ciągu co najwyżej 7 dni (jednak nie później niż do ostatniego dnia obowiązywania 

umowy) usunięcie tymczasowego połączenia sieci zasilającej (tzw. przewieszki). 
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16. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia, w ciągu 7 dni roboczych uszkodzeń, które 

zostały wykazane w protokole zdawczo – odbiorczym spisanym w dniu zakończenia 

realizacji usług. 

 

IV. usunięcia awarii oświetlenia (czas od zgłoszenia) 

 

1. usunięcie awarii „ciągu lamp ulicznych” w ciągu max 3 h od chwili zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Ciąg latarni należy rozumieć jako nie świecenie co najmniej 3 lamp 
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie (ostateczny termin zostanie wskazany 
w ofercie Wykonawcy). 

2. usunięcie awarii  pojedynczej lampy ulicznej w ciągu max 48 h od chwili zgłoszenia 
przez Zamawiającego (ostateczny termin zostanie wskazany w ofercie Wykonawcy). 

3. uzupełnienia w ciągu: 
a) max. 48 h (szaf oświetleniowych, słupów),   
b) max 24 h (kabli, przewodów),  
c) max 24 h (opraw oświetleniowych, źródeł światła) oraz skradzionych elementów 

urządzeń lub całych urządzeń, 

V. Montaż i demontaż iluminacji świetlnych 

1. W ramach zamówienia w zakresie  iluminacji świetlnych w okresie obowiązywania 

umowy Wykonawca winien zapewnić: 

1) montaż  elementów iluminacji świetlnych na terenie gminy Michałowice 

w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, 

2) demontaż wszystkich elementów iluminacji świetlnych i przewiezienie ich w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy wraz z odpowiednim 

zabezpieczeniem przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem w trakcie transportu; 

3) Zamawiający podaje szacunkowe ilości elementów dekoracji świątecznych 

objętych zamówieniem oraz  częściową lokalizacje: 

a) około 450 latarniowców,  

b) 3 szt. ozdób w kształcie choinki –o wysokości 6 i 8m,  

c) 2 szt. bombki,  

d) 3 szt. bramy,  

e) 1 szt. fontanna,  

f) 2 szt. ramka,  

g) 6-8 szt. drzew podłączenie i ew. owinięcia  pnia,  

h) 1 szt. duży miś,  

i) 7-8 szt. przewieszki nad ulicami,   

j) 3 budynki świetlic i  budynek urzędu – sopelki, 

k) 4 świetlice - duże dekoracje. 

2. Szczegółowy zakres prac, w tym lokalizacje montowanych dekoracji zostaną  

omówione z Wykonawcą w trakcie objazdu Gminy.   
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3. Do zadań wykonawcy należeć będzie również bieżąca konserwacja ozdób które nie 

świecą. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do sprawdzania podłączeń do sieci niepalących się 

a zamontowanych elementów dekoracyjnego oświetlenia ulic z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia oraz ewentualny demontaż uszkodzonych elementów i zamianę na 

sprawne będące w posiadaniu Zamawiającego. 

 

VI. Pozostałe obowiązki: 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami 

prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej 

wiedzy technicznej i wszelkimi wymogami niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia prac w sposób nie utrudniający 

ruchu drogowego. 

3. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać 

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone 

w ustawie Prawo budowlane, Prawo energetyczne oraz wymagania techniczne. 

4. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, 

od chwili rozpoczęcia robót, aż do zakończenia (każdorazowo), odpowiedzialny jest 

Wykonawca. 

5. Na odcinku prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie 

drzewa, krzewy oraz rośliny wieloletnie (ochrona również bryły korzeniowej, jeżeli 

dotyczy), które znajdują się w miejscach, gdzie może nastąpić ich uszkodzenie oraz 

prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum zniszczenie powierzchni 

biologicznie czynnej. 

6.   Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej 

oraz do usunięcia uszkodzonych roślin i posadzenia nowych roślin w uzgodnieniu 

z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice na swój koszt (jeżeli 

dotyczy). 

7.   Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

ścisłej współpracy z Wykonawcą świadczącym usługi odbioru odpadów na terenie 

Gminy (m.in. pomocy przy odbiorze odpadów z nieruchomości przyległych do pasa 

drogowego na którym prowadzone są roboty, jeżeli będzie taka potrzeba). 

 


