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Sprawozdanie z badan Nr: 3463/10/2018/F/2

Zleceniodawca: Pomp 4 Eko Sp. z0.0. 01-919 Warszawa ul. Wolczynska 321
Zlecenie Nr: 3463/10/2018

(A) - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS Sp. z0.0.
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
*  -metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt peboru: Hydrant przeciwpoZarowy przy ul. Srodkewe]
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-806 Opacz, Srodkowa, gm. Michalowice
Miejsce pobrania: hydrant przy ul. Srodkowej
Pochodzenie wody: hydrant
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 15,2°C
Data i godzina: 19-102018 13:10
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2017-10 N , . i
Transport probek: ~ JARS Sp. z 0.0. Probkobiorca:  Prébkobiorca JARS nr: 333
Numer probki:  14829/10/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 19-10-2018 Data zakoniczenia badaf: ~ 25-10-2018
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania ‘Wynik / Niepewno§¢**
Azotany mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-9
LK
50 3,3 >
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ9
LK
0,50 < 0,066
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-9
LK
<5
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 5 z dnia 20.04.2017 MZ-9
P
0,30 <0,05
Chlorany mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002
LK
0,055 0,014
Chloryny mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002
LK
0.26 +0,07
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 pkt 4 MZ-9
LK
0,50 <0,13
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Liczba progowa smaku (TFN) TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
<1
Liczba progowa zapachu (TON) TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
<1
Mangan ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK
50 1,3 =l
Mgtno§é NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-9
LK 53
0,54 =08
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-9
P
6,5-9,5 7,2 =02
Przewodno$é elektryczna pnS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-9
P whasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 436
2500 719
Suma chloranéw i chlorynéw (z mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002 MZ-9
LK |obliczen)
0,7 0,32 0,08
Temperatura “© (A) PB-49/P wyd. 3 z dnia 20.04.2017
P
152 +1,0
Twardos¢ ogélna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (A) PN-EN 1SO 11885:2009 MZ-9
LK |zawarto§é wapnia i magnezu) 27
500 265
Zelazo ug/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK
200 29 =
MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozyeia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyze;.
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** - niepewnosé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpoiczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

Wyniki odnoszq sig wylacznie do badanych prébek . Niepewno$é wynikéw podaje sig w sytuaci, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badari [ub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgoadnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacgji.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wlm_
Miejsce wykonywania badan: LE - Eajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LK iP - Decyzja nr HKN 19/2017 zdnia 12.10.2017 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK - Decyzja nr NS/HKiS/4560/Z1/80-34/2018 z dnia 27.09.2018 . wydana przez PPIS Katowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowat wynik: Zatwierdzit: Podpisano:
25-10-2018 271 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
K5
© Pracownlk JARS r: 358 TR ROCERC RO
3463/10/2018/F/2
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AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 3463/10/2018/M/2

Zleceniodawca:

Pomp 4 Eko Sp. z0.0. 01-919 Warszawa ul. Wolczyniska 321

Zlecenie Nr:

3463/10/2018

(A) - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ite prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do cceny zgadnoset w obszarze regulawanym prawnie)

(As)-metodyka akredytowana (AB 1098} z zakresi: elastycmege, referencyina o e prawo tak stanawi (sl moina wilarzystes do aceny zgodnedel w abszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowaina do referencyine) (wymik moina wykorzystad do cceny 2godnosal w obszarme regilowanym prawnia)
(W) - norma wyoofana preez PKN - meteda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. 0.0,

(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - matedyka nisakredytowana Podwykonawcy

M- wynik niezgadny z wymagantami

Punkt poboru: Hydrant przeciwpoZarowy przy ul. Smdkowj
Przedmiot badania: T Woda gficinaézona do spoiycAia“ N
Adres pobrania: 05-806 Opacz, Srodkowa, gm. Michalowice
Miejsce pobrania: hydrant przy ul. Srodkowej
Pochodzenie wody: hydrant
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 15,2°C
Data i godzina: i 19-10-2018 13:10
Pobranie probek wg:  (A)PN-EN ISO 19458:2007 . _ , 5 X
Transport prébek:  JARS Sp. z 0.0. Probkobiorca:  Prébkobiorca JARS nr: 333
Numer probki:  14829/10/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badafi:  19-10-2018 Data zakoficzenia badaf: ~ 21-10-2018
Lab. Badany parametr Jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é** N
Liczba bakterii z grupy coli J&/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ9 o
LE 12/A1:2017-04
Liczba enterokokiw JE/T00mI | (Ae) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-9 0
LE
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN [SO 9308-1:2014- MZ-9 0
LE 12/A1:2017-04
MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrov: 4 z dnia 7 grudnia 2017 1. w sprawie jakosci wosly przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.

l 3463/10/2013/M:2
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** - niepewnosd rozazerzona wyniku przy podiomie ufnosel ok 85% i wisdhezynniku rozszarzenta k=2 (nie uwgglednia niepewnosd pobierania probek)

[

Wynikt odnoszs sig witgcznie do bad: i prtibek . N

wartosciami graniczmymi oraz kiedy okrestone jest to w uzgodnmieniach z Klierkem.
Sprawozdanie zawiera wyniki bada probek w Hosci: 1 szt | bez pi j zgody fab

W ciggu 14 dni od ofrzymania sprawozdania z badan Kiient ma praws do reklamacji.

S8 WYITHEW podEia sk w i, gy ma i e s mi jrrosal wynidw badar lub zgodnaedet z wyspecyfikowanymi

wum fiie moze byt powislane inaczej, jak tylko w catosci.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Migjsce wykonywania badafiz LE - Eajski, LX - Mystowice, P - Pomiar in situ
LK 1P - Decyzja nr HKN 19/2017 zdnia 12.10.2017 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK - Decyzja nr NS/HKI$/4560/ZL/80-34/2018 z dmia 27.09.2018 . wydana przez PPIS Katowice

Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
23-10-2018 i Doradca Analtyczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Pracownik JARS i 342 TR TR
3463/10/2018AW/2
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