ol
JARS \\\\\'\ Wy 2
- LABORATORIA BADAWCZE M/ =S8
05-119 Legionowo, ul, Kodciclna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka MRS
FILIA POLUDNIE: ) AB 1095
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jarspl

Sprawozdanie z badan Nr: 4512/09/2019/M/2

i Zleceniodawea: Pomp 4 Eko Sp. zo.0. 01919 Warszawa ul. Wolczynska 321 \

Ziecesils Nr: 4512/09/2019 - _ '

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnodci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae) - y fytowana z zab lasty go - ref yjna o ite prawo tak ifrd do ref ying| (wynik mozna wykorzystat do oceny zgodnosci w obszarze
regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyl dy 1 do yinej (wynik mozna wyk taé do oceny i w obszarze regulowanym prawnie)

{O) - metodyka akredytowana w ie OIB

“(A)- dyka akredy 1 Podwy ¥

Punkt poboru: Kurek czerpalny na wyjéciu ze Stacji Uzdatniania Wody

Przedmiot badania; Woda przeznaczona do spozycia

Adres pobrania: 05-806 Komordw, ul. Turystyczna 2

Miejsce pobrania: SUW Komorow

Pochodzenie wody: SUwW

Rodzaj ujecia: brak danych

Temp. pobranej probki: 10,0 °C

Data i godzina: 04-10-2019 11:20

Pobranie probek wg:  (A)PN-EN IS0 19458:2007 ol i i :
Transport probek: JARS S.A. Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 108

Numer probki: ~ 2559/10/19 Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczgcia badan: ~ 04-10-2019 Data zakoficzenia badan:  07-10-2019
Lab. Badany parametr jam. Metodyka badania wg Wymagania Wiynik / Niepewnosé**
Liczba bakterii z grupy coli jk/100ml | (Ae) PN-EN 150 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LE PN-EN IS0 9308-1:2014-12A1:2017- |
o4
Liczba Escherichia coli Jtk/100ml | (Ae) PN-EN 150 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LL PN-EN IS0 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Ogolna liczba mikroorganizmaw jtk/1ml (Ae) PN-EN IS0 6222:2004 MZ-9 0
LL w22+2°C i

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)
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** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% | wpdiczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niep 3ci ierania probek)

i = D Y e e ==
Wyniki od a sigw ie do ych probek . Niep: wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dia miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosel z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okresione jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilodei: 1 szt i bez pi j zgody lab ium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci,
W ciggu 14 dni od ofrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

5 - W E=— P ]
Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Myslowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 35/2018 z dnia 15.11.2018 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKiS/4560/Z1/W/71-28/2019 z dn. 26.09.2019r. wyd. przez PPIS Katowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem
W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sq potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem sa nieuwierzytelnionymi kopiami.

(QRLabel86
Koniec Sprawozdania
Sporzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
07-10-2019 :{28 Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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LAJSKE:

05-119 Legionowo, ul. Kodcielna 2a
FILIA POLUDNIE:

41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl
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AB 1095

Sprawozdame z badan Nr: 45 12!091’2019!!3'!1

Zlccenimlam Pomp 4 Eko Sp. zo.0. 01-919 Warszawa ul. Wolczynska 32]
Zlecenie Nr: 4512/09/2019 o
{A) - metodyk yina - o ile prawo tak stanowi (wynik muznawylmzyststdaoceny dnosci w ob g Wym |
(Ag) - metodyka akredylowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowilr zna do yingj (wynik moina wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze
regulowanym prawnie)
{Ar) - metodyka akredy a, nowr do yinej (wynik moina wykorzystac do oceny zgodnosci w gul ym §
(0) - metodyka akredy aw ie OB
“(A) - metodyk d; Podwy
Punkt poboru: Kurek czerpalny na wyjéciu ze Stacji Undatniania Wody
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-806 Komordw, ul. Turystyczna 2
Miejsce pobrania: SUW Komorow
Pochodzenie wody: SUw
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 10,0 °C
Data i godzina: 04-10-2019 11:20
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07

Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 108

Transport probek: JARS S.A.
Numer prabki: ~ 2559/10/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 04-10-2019 Data zakonczenia badan: ~ 09-10-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnogé®
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN IS0 7887:2012 pkt 6 MZ-9
LK
<5
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 pkt 4 MZ-9
LK
0,50 <0,13
Liczba progowa smaku (TFN) TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-%
LK
<1
Liczba progowa zapachu (TON) TON | (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
L
K _—
Metnosé NTU | (A) PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 pkt MZ-9
LK L 046 £0,07
pH “ (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-9
LL
65-95 6.9 02
Przewodnosé elektryezna uS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-9
LL |wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 124
2500 478
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Zelazo ugl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK
200 13 =4
Mangan pgl (Ae) PN-EN I1SO 11885:2009 MZ-9
LK
50 <1,0
Twardosc ogolna { sumaryczna mg/l CaCO3 | (A) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK $¢ wapnia i magnezu)
500 130 A
MZ-9 - Rozporzadzenie Ministta Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)

** - niepewnosé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok. 95% | wpdlczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)
[

=
Wyniki odi 3 sig wyk ie do ych probek . Niepewnosé wynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dia miarodajnosci wynikéw badan lub zg SCi Z Wyspecy ymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okresione jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilogch: 1 szt | bez pi j zgody | ium nie mote byé powielane inaczej, jak tylke w catosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.
[ _
Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 35/2018 zdnia 15.11.2018 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKiS/4560/ZL/W/71-28/2019 z dn. 26.09.2019r. wyd. przez PPIS Katowice

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan s3 wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem
W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile nie s potwierdzone za zgodnoéé z oryginatem sa nieuwierzytelnionymi kopiami.
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