4. GBAPOLSKA

GBA POLSKA Sp. z 0.0.

(dawniej: JARS S.A.)

Member of GBA GROUP

Lajski, ul. Koécielna 2a, 05-119 Legionowo

LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
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BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: £./0/07/2022/1581/FM/2

Zleceniodawca:

Zlecenie Nr:

Ustugi Asenizacyjne Leon Szelag; 05-090 Raszyn, ul. Stowikowskiego 62a

1/0/07/2022/1581

A - metodyka akredytowana (AB 1095);
AE - metodyka akredytowana (AB 1095)
w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjn

MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnos$ci

ej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania:

Waoda przeznaczona do spozycia

b

*vierdzenie do wykonywania badan:

Decyzje: PPIS Legionowo nr HKN 24/2021 z dn. 04.11.2021, PPIS Katowice nr NS/HKiS/4560/ZL/W/48-9/2021
z dn. 24.09.2021

Punkt pobrania;

Kurek czerpalny- wyjscie na sie¢

Data: 1 sierpnia 2022

Adres pobrania:

Miejsce pobrania:

Godzina pobrania:

Temp. probki pobranej [°C]:

05-806 Komoréw, ul. Turystyczna 2
SUW Komoréw

07:50:00

10.6

Pobranic prébek wg: A PN-EN ISO 19458:2007, A PN-ISO 5667-5:2017-10

Transport probek: ~ GBA POLSKA Sp. z o.0. Pobierajgcy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2212
Numer probki: 27773/07/22 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan:  01-08-2022 Data zakonczenia badan: 09-08-2022
Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
L ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
L ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Og6lna liczba mikroorganizméw w Jjtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 -; jtk/ml; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 0
i, 22+2°C
pH (in-situ) - A | PN-EN ISO 10523:2012 od 6,5 do 9,5; -; Rozp.MZ 1.7 +/-0,2
(Dz.U.2017.2294)
PS
Przewodnosc¢ elektryczna wiasciwa w pS/cm A | PN-EN 27888:1999 od 0 do 2500; uS/cm; Rozp.MZ. 623 +/-31
ps | temp. 25°C (in-situ) (Dz.U.2017.2294)
Barwa mg/l Pt A | PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <35
M
Megtnose NTU A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 11 +/-0,2
M
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Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:

09-08-2022 Pracownik GBA POLSKA nr: 2311 Mt.spec;j. ds. Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem

elektronicznym
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